STAROSTA $WIDNICKI Swidnik, 11 pazdziernika 2019 r.
21-040 $widnik
ul. Niepodlegtosci 13
Tel. (81) 468-71-01, Tellfax. 468-71-12

RS.6222.4.2019 Wobec niezaskarzenia

niniejsza decyzja stala sie ostateczna

.10, 2019

Swvianic Al e e et

Decyzja Jme

Dziatajac na podstawie:

— art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 — ze zm.),

— art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 r., poz. 1396-ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: VEOLIA WSCHOD Sp. z 0. 0., ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamosé

w sprawie:  zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacii elektrocieptowni
zlokalizowanej w Swidniku, ul. Zwirki | Wigury 1, 21-040 Swidnik

Orzekam, co nastepuje

1. Zmieniam decyzje Starosty Swidnickiego znak: RS.6222.3.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. (tekst jednolity)
na mocy ktorej przedsigbiorstwo VEOLIA WSCHOD Sp. z o. o., ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400
Zamos¢ otrzymafo pozwolenie zintegrowane na eksploatacje elektrocieplowni opalanej weglem
kamiennym, zlokalizowanej w Swidniku, ul. Zwirki i Wigury 1, 21-040 Swidnik.

Zmiana dotyczy eksploatacii instalacji w_okresie modernizacji instalacji i polega na wprowadzeniu
w orzeczeniu decyzji dodatkowego punktu nr Il i nizej wymienionych podpunktow:

lll. Zezwalam na eksploatacje instalacji w okresie 2 etapéw modernizacji:
1) Etap odtgczenia kotta WR25 (K-4) z istniejace] instalacii i przytaczenia do emitora E2:

a) instalacji skladajacej sig z 3 kottow: OR-32 (K-1), OR-32 (K-2), WR-25 (K-3)
odprowadzajgcych spaliny emitorem E1

b) instalacji skfadajacej sie z 1 kotta — WR-25 (K-4) podiaczonego do emitora E2

2) Etap odigczenia kotta OR32 (K-2) od emitora E1 i przylgczenia do emitora E2:

a) instalacji skladajacej sig z 2 kottow: OR-32 (K-1), WR-25 (K-3) odprowadzajgcych
spaliny emitorem E1

b) instalacji skladajacej sie z 2 kottow: OR-32 (K-2), WR-25 (K-4) podigczonych do
emitora E2

lIl.1. Parametry techniczne kottéw w okresie modernizacji instalacii:

Wyszczegolnienie Jednostka Typ kottow
OR-32 (K-1) | OR-32(K-2) | WR-25(K-3) | WR-25 (K-4)
Rodzaj kotta - parowy parowy wodny wodny
Rok budowy - 1964 1967 1975 1975
Oddany do uzytkowania - 1968 1968 1975 1975
Wydajnos¢ znamionowa Mg/h 32 32 - -
MW 25,6 25,6 16,5 29,1
Moc cieplna w paliwie MW 30,5 31,2 19,3 35,5
Sprawnosé % 84 82 85,6 82
Temperatura wody zasilajacej °C 105 105 - -
Cisnienie parylwody MPa 4 4 1 1
Temperatura pary przegrzanej °C 450 450 <130 <130




lIl.2. Emisja dopuszczalna dla poszczegélinych emitoréw:

1) Dla | etapu modernizacii:

zanieczyszczenie _mglum? 6% O
OR-32 (K1) dwutlenek azotu 400
E1 OR-32 (K-2) LCP dwutlenek siarki 1500
WR-25 (K-3) pyt ogétem 400
dwutlenek azotu 400
WR-25 (K-4) MCP dwutlenek siarki 1500
pyt ogbtem 100

2) Dla Il etapu modernizacii:

mgl/um?® 6% O;

Zanieczyszczenie
dwutlenek azotu 400
od czasu zgloszenia
dwutlenek siarki | eksploatacji tej instalaci 1500
OR-32 (K-1) do 31.12.2020 .
od czasu zgloszenia
pyt ogétem eksploatacji tej instalacji 100
MCP do 31.12.2020 r.
dwutlenek azotu 400
’ od czasu zgloszenia
dwutlenek siarki | eksploatacji tej instalacji 1500
WR-25 (K-3) 31.12.2020 1.
od czasu zgloszenia
pyt ogélem eksploatacii tej instalacji 100
do 31.12.2020 .
dwutlenek azotu ; 400
OR-32 (K-2) — od czasu__zg{_o_szenla i
WR-25 (K-4) LcP dwutlenek siarki | eksploatacii tgj instalacji 1500
. do 31 grudnia 2020 r.
pyt ogélem 400

Ill. 3. Okreslam spos6b monitorowania emisji gazéw i pylow do powietrza:

Zaktad zobowigzany jestdo wykonywania cigglych pomiaréwemisji naemitorze E1dokonca 2019 r.,
a po tym okresie do okresowych pomiaroéw z czestotliwoscig 2 razy w roku, zaréwno dla | etapu
modernizacji (instalacja LCP < 100 MW), jak i dla Il etapu (instalacja MCP).

Na emitorze E2 nalezy wykonywa¢ pomiary okresowe 2 razy w roku obowigzujgce dia 2 etapow
modernizaciji (instalacja MCP, nastepnie instalacja LCP < 100 MW).

IIL.4. Okre§lam termin eksploatacji dwdch instalacji na 2 etapach ich modernizaciji:
Zezwolenie na eksploatacje instalacji w okresie | etapu modernizacji obowigzuje od 15
pazdziernika br. do czasu podiaczenia kotta OR-32 (K-2) do emitora E2 (Il etap modernizacii),
o czym prowadzacy instalacje zobowigzany jest powiadomi¢ stosowne organy.
Zezwolenie na eksploatacje instalacji w okresie Il etapu modernizacji obowigzuje:

— dla instalacji LCP od czasu zgloszenia eksploatacji kotta OR32 (K-2) podtaczonego do
emitora E2 do 31 grudnia 2020 r.

— dlainstalacji MCP od czasu zgloszenia do eksploatacji

2. Pozostala tres¢ decyzji nie ulega zmianie.




Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo VEOLIA WSCHOD Sp. z o. o., ul. Hrubieszowska 173, 22 — 400 Zamos¢ jako
prowadzacy instalacje elektrocieplowni zlokalizowanej w Swidniku, ul. Zwirki i Wigury 1, 21-040 Swidnik,
wystapilo do Starosty Swidnickiego z wnioskiem o zmiang pozwolenia zintegrowanego - decyzji Starosty
Swidnickiego znak: R$.6222.3.2019 z dnia 11 lipca 2019 . (tekst jednolity). Potrzeba zmiany pozwolenia jest
konsekwencja trwajacej przebudowy istniejgcej instalacji spalania paliw.

Prowadzacy instalacje uzyskat decyzja Starosty Swidnickiego znak: R$.6222.2.2018 z 17 stycznia 2019 .
- ze zm. pozwolenie na emisje zanieczyszczen do powietrza z instalacji w dwoch wariantach czasowych
(obejmujacych eksploatacje obecnej instalacji LCP do dnia 31 grudnia 2020 r. z uwzglednieniem derogacii
cieplowniczej oraz eksploatacje dwoch powstalych w wyniku modernizacji instalacji MCP od 01.01.2021 r.).
Ostatecznym celem modernizacji na terenie Zakladu jest powstanie dwaoch instalacji $redniej mocy (MCP).
Jednym z gtownych etapéw modernizacji jest wybudowanie nowego emitora (E2) i techniczna przebudowa kottow
wodnych WR-25 (K-3 i K-4) powodujgca trwate obnizenie ich mocy. W | etapie modernizacji zostat wybudowany
emitor E2 i zmodernizowany kociot wodny WR-25 K-3. Zmodernizowano urzadzenia odpylajace kottow WR-25,
ktore pozwolg ograniczy¢ emisje pylu za kottami ponizej 100 mg/um? przy 6% zaw. O,.
Z uwagi na specyfike i kolejno¢ podejmowanych prac modernizacyjnych, prowadzacy instalacje zmuszony jest
do realizacji kolejnego etapu zaplanowanych prac, stanowiacego odiaczenie kotta WR-25 (K-4) od emitora E1
i podpigcie go do nowo wybudowanego emitora E2. Spowoduje to powstanie dwoch instalacji — instalacji LCP
z 3 kottami: OR-32 (K-1), OR-32 (K-2), WR-25 (K-3) oraz instalacji MCP z 1 kotlem: WR25 (K-4).
Nastepnym etapem przebudowy bedzie odtgczenie kotta OR-32 (K-2) od emitora E1 (instalacji LCP) i podigczenie
go do emitora E2 (instalacja MCP). W wyniku tego etapu modernizacji powstang; instalacja $redniej mocy (MCP),
ktérej modernizacja zostanie juz zakoficzona osiggajac zamierzone zalozenie prowadzacego instalacje oraz
instalacja podlegajagca wymaganiom emisyjnym dyrektywy o duzych obiektach spalania (LCP). Prowadzacy
instalacje zostat zobowigzany do poinformowania organu wiasciwego do wydania pozwolenia o tym etapie
przebudowy.
Starosta Swidnicki uznat powyzsze dwa etapy modernizacji za okres niezbedny do osiggniecia docelowych zmian
w instalacji i okreslit dodatkowe warianty czasowe emisji zanieczyszczen oraz sposob monitoringu, obowigzujace
w terminach wymienionych w punktach 111.3 i 1ll.4. orzeczenia niniejszej decyz;ji.
Emitor zastepczy (E) znajdujacy sig na terenie elektrocieptowni, w wyniku wybudowania nowego emitora E-2
zostalt odigczony i zostanie trwale zdemontowany.
Pozostale warunki wynikajace z decyzji Starosty Swidnickiego znak: R$.6222.3.2019 r. z dnia 11 lipca 2019 .
(tekst jednolity), nie ulegajg zmianie.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono 0 zmianie decyz;ji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie
za posrednictwem Starosty Swidnickiego w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Stronie sluzy prawo zrzeczenia sie odwolania. Decyzja staje si¢ ostateczna w dniu zioZenia
oswiadczenia Strony o zrzeczeniu si¢ odwotania.
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Otrzymuie:
1. Veolia Wschéd Sp. z o. o.
ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamo$¢

2.ala

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie
Inspekcja Ochrony Srodowiska
ul. Obywatelska 13, 20 — 092 Lublin




